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This study discusses the mechanical losses of a gravitational potential energy storage system of load 
tower types. The aim of this research is to investigate the characteristics of mechanical losses with 
varied mechanical torque. Analysis of the friction friction theory of bearings and pulleys using the 
Harris model, then the prototype of the energy storage system is tested directly with the weight load 
varying in weight to see the characteristics of mechanical losses that occur in prototypes. This 
information will later be taken into consideration to design and optimize the energy storage system 
in terms of the selection of falling loads and how to design the energy charging and discharging 
mechanism. The results obtained are torque losses measurement are partly proportional to the 
falling mass applied to the system. The value of losses does not increase linearly with the addition of 
the mass of the falling load. This provides information in considering optimum falling mass weight 
for energy charging process and also how to consider the control mechanism of energy storage.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang rugi-rugi mekanis dari suatu sistem penyimpanan energi potensial 
gravitasi jenis menara beban. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki 
karakteristik rugi-rugi mekanis dengan torka mekanik yang divariasikan. Analisa teori gesekan friksi 
dari bearing dan pully menggunakan model Harris, kemudian prototipe sistem penyimpanan energi 
diuji secara langsung dengan beban jatuh yang divariasikan beratnya untuk melihat secara langsung 
karakteristik losses mekanik yang terjadi pada purwarupa. Informasi tersebut nantinya akan 
dijadikan pertimbangan untuk mendesain dan mengoptimasi sistem penyimpanan energi dari sisi 
pemilihan beban jatuh dan mekanisme pengisian dan pelepasan energi mekanik. Hasil yang 
didapatkan adalah losses torka yang terjadi berbanding lurus dengan massa jatuh yang 
diaplikasikan pada sistem. Nilai losses tidak bertambah secara linear seperti penambahan beban 
jatuh. Hal ini memberikan informasi dalam mempertimbangkan pemilihan beban jatuh untuk 
penyimpanan energi dengan besar tertenu dan juga bagaimana memilih mekanisme kontrol dari 
penyimpanan energi tersebut.  
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1. PENDAHULUAN 
Pembangkit listrik energi terbarukan saat ini semakin banyak dibangun guna mengurangi 
dominasi pembangkit listrik tenaga fosil di Indonesia yang menyumbang banyak emisi karbon. 
Pembangkit listrik energi terbarukan memiliki biaya investasi yang relatif lebih besar dibandingkan 
pembangkit energi fosil dan memiliki reliabilitas yang lebih rendah dari pembangkit energi fosil atau 
pembangkit energi terbarukan memiliki daya output yang tidak stabil [1][2].  
Sifat intermitten dari pembangkit ini apabila masuk ke sistem interkoneksi maka akan 
memberikan respon bervariasi. Jika suplai daya yang bersifat intermitten relatif besar nilainya dari 
total daya sistem maka frekuensi dan tegangan sistem akan berosilasi yang akan menurunkan kualitas 
penyaluran daya listrik. Apabila suplai daya intermitten relatif kecil dari keseluruhan daya yang ada 
pada sistem maka osilasi frekuensi dan tegangan yang ditimbulkan pada sistem akan menjadi relatif 
kecil [3][4].  
Pada pemanfaatan pembangkit energi listrik terbarukan misalnya untuk sel surya dan 
pembangkit tenaga angin di area terpencil atau pada mode standalone, ketidakstabilan output dari 
pembangkit EBT ini akan menjadi signifikan. Untuk mengatasi masalah tersebut biasanya digunakan 
baterai kimia yang tentunya menambah masalah baru yakni masalah biaya. Penambahan baterai pada 
sistem pembangkitan energi terbarukan dapat menambah biaya yang signifikan per khw nya 
meskipun manfaat yang didapatkan adalah daya output dari pembangkit menjadi stabil [5]. 
Untuk mengatasi masalah biaya penyimpanan energi terdapat berbagai alternatif energi 
penyimpanan selain penyimpanan energi kimia misalnya menggunakan sistem pumped hydro (PHS), 
compressed gas (CGAS), flywheel energy storage, dan gravity storage. Keempat penyimpanan 
energi tersebut memiliki efisiensi dan biaya investasi dan operasional yang berbeda-beda. Meskipun 
demikian, tidak dapat ditentukan penyimpanan mana yang paling bagus digunakan untuk semua jenis 
kondisi sistem tenaga listrik [6][7].  
Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu sistem penyimpanan 
energi diantaranya adalah mengenai densitas energy dan Levelized energy cost. Energy density 
menunjukkan seberapa besar energi yang ditampung per volume penyimpanan energi, sementara itu 
levelized energy cost menggambarkan seberapa besar biaya yang diperlukan untuk menyimpan 
energi per khw nya [8][9][10]. 
Berikut perbandingan karakteristik beberapa penyimpanan energi alternative yang telah 
banyak diaplikasikan dan diteliti dalam sistem tenaga listrik [11][12] 
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2.   METODE/PERANCANGAN PENELITIAN 
Seperti yang telah dipaparkan diatas dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki 
rugi-rugi dari penyimpanan energi gravitasi yang diusulkan maka terlebih dahulu dipaparkan gambar 
konsep penyimpanan energi gravitasi yang diusulkan. 
Baterai gravitasi jenis menara beban terdiri dari beberapa bagian utama yakni massa beban, 
katrol, dan generator. Operasi kerja dari Menara beban ini terdiri dari 2 bagian yakni proses pengisian 
dan pelepasan, masing-masing proses menggunakan beberapa bagian yang berbeda yang akan 
menghasilkan rugi-rugi yang berbeda pula. Skematik dari penyimpanan energi gravitasi yang 
diusulkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
 
Gambar 1. Gambar mekanisme kerja sistem baterai gravitasi yang diusulkan 
 
Pada gambar 1 terlihat generator yang digunakan terkopel dengan poros pulley yang 
menggunakan bearing freewheel yang hanya dapat bergerak 1 arah. Penggunaan freewheel disini 
dimaksudkan untuk memudahkan kontinuitas pelepasan energi gravitasi sehingga dapat berjalan 24 
jam. Dengan mekanisme freewheel tersebut sistem dapat sekaligus mengisi dan melepas energi 
secara simultan dan adapun penggunaan multiple freewheel disini dimaksudkan untuk menunjang 
proses tersebut atau agar beberapa massa dapat bekerja secera parallel jika sistem membutuhkan daya 
output yang besar. Sistem ini dapat memberikan responsibilitas yang baik dengan pengadaan 
pengontrolan langsung pada pully freewheel dan selain itu simultaniuitas dari proses pengisian dan 
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Analisa teoritis dari mekanisme penyimpanan ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
Secara umum energi potensial yang dimiliki oleh beban pada ketinggian tertentu dirumuskan 
dengan  
𝐸 = 𝑚𝑔ℎ      (1) 
Untuk membuat suatu massa memiliki energi potensial sebesar E maka dibutuhkan energi 
sebesar 𝐸𝑐 yang disebut energi proses pengisian. Kemudian untuk memanfaatkan energi potensial 
tersebut maka digunakan generator/generator yang akan menghasilkan energi sebesar 𝐸𝑑. Idealnya 
efisiensi maksimum tercapai apabila 𝐸𝑐  =  𝐸𝑑 yang akan terjadi jika sama sekali tidak ada rugi-rugi 
energi yang terjadi pada kedua proses yakni pengisian dan pelepasan. 
Telah diketahui bahwa terdapat beberapa jenis penyimpanan energi gravitasi yang telah diteliti 
dengan mekanismenya yang berbeda satu-sama lain. Pada penyimpanan energi gravitasi model katrol 
seperti yang dikembangkan oleh Energy Vault diperoleh efisiensi penyimpanan roundtrip sebesar 80-
90%. Terdapat rugi-rugi dalam rentang 10-20% dari sistem tersebut yang dapat berasal dari kerja 
beberapa motor servo mekanik untuk merubah posisi dari kait katrol. Hal ini merupakan konsekuensi 
dari pemaksimalan daya tampung energi dari Menara beban dimana beban diletakkan bertumpuk 
secara konsentris disekitar Menara katrol. Selain itu pada prakteknya, untuk Menara dengan 
ketinggian yang cukup tinggi dan beban yang ringan terlihat beban berayun ketika diturunkan yakni 
dalam proses pelepasan. 
Berdasarkan persamaan (1) tentang energi potensial yang dimiliki oleh massa dan energi listrik 
yang bisa dihasilkan dari proses konversi energi potensial tersebut maka dapat dibuat relasi sebagai 
berikut: 
𝐸𝑑 = 𝜂𝑚𝑔ℎ      (2) 
Dimana 𝜂 adalah efisiensi sistem baterai gravitasi 
𝜂 disini atau lebih lanjut disebut efisiensi terbagi 2 yaitu efisiensi dipengaruhi oleh rugi-rugi operasi 
baterai atau rugi-rugi mekanis dan efisiensi dari generator listrik. Komponen yang bergerak pada 
sistem baterai gravitasi yang diusulkan diantaranya adalah pulli/katrol, gearbox dan tali katrol.  
Pada katrol yang menggunakan bearing untuk meredam gaya gesek akibat putaran poros rotor, 
momen rugi-rugi mekanis dapat ditulis dengan persamaan : 
𝑇𝑙 = 𝐼𝛼      (3) 
Dimana 𝛼 disini adalah percepatan yang bernilai negatif atau disebut perlambatan, 𝐼 adalah 
inersia sistem dan 𝑇𝑙 adalah rugi-rugi torka mekanis. 
Dari persamaan tersebut diketahui bahwa rugi-rugi mekanis dapat memberikan perlambatan 
pada perputaran pulli atau rotor generator. Persamaan diatas juga memberikan informasi bahwa 
perlambatan tersebut dipengaruhi oleh besarnya inersia total dari sistem dan juga torka yang menjadi 
variable utama yang memberikan pengaruh besar. Torka tersebut sebagian besar berasal dari gaya 
gesekan antara bola besi pejal dengan poros putaran bearing.  
Berdasarkan model harris, rugi-rugi yang terdapat pada bearing terdiri dari 2 jenis yakni rugi-
rugi karena pengaruh beban dan rugi-rugi karena viskositas pelumas. Dalam desain sistem 
penyimpanan yang diajukan, bearing menggunakan pelumas yang sangat cair sehingga losses karena 
viskositas fluida diabaikan.  
Untuk rugi torka yang dipengaruhi oleh beban disebabkan oleh gesekan antara roller dan cincin 
bearing. Torka riksi yang dipengaruhi beban diberikan dengan persamaan dibawah ini : 
𝑀𝑙 = 𝑓𝑙𝐹𝛽𝑑𝑚      (4) 
Dimana 𝑀𝑙 torka friksional, 𝑓𝑙 adalah faktor yang tergantung desain bearing dan besar beban yang 
didefinisikan dengan: 
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      (5) 
𝐹𝑠 dan 𝐶𝑠 adalah beban statis ekivalen dan beban statis ekivalen dasar. 𝑦 adalah faktor yang 
bergantung dengan sudut kontak roller dan cincin bearing [16].  
Berdasarkan persamaan (5) maka dapat terlihat bahwa semakin besar beban statis yang 
diberikan pada sistem maka semakin besar pula nilai 𝑓𝑙 yang terjadi. 
Generator pada baterai gravitasi yang dibuat, dihubungkan ke poros pully penggerak melalui 
gearbox yang dimaksudkan untuk mengontrol putaran rotor generator pada aplikasi beban yang 
dinamis. Penggunaan gearbox disini akan memberikan rugi-rugi tambahan.  
Dikarenakan oleh kondisi losses mekanik dari baterai gravitasi yang dipengaruhi oleh beban 
dan kecepatan putaran bearing atau gear maka massa yang akan digunakan dalam percobaan akan 
divariasikan untuk melihat karakteristik losses dari baterai gravitasi yang dibangun. Adapun tabel 
spesifikasi beban dan komponen-komponen baterai gravitasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel 2. Spesifikasi beban dan komponen-komponen baterai gravitasi yang diuji 
Material  Type/model Inertia  
Jenis generator  Selfexcited 
alternator 
0.202








× 10−3𝑘𝑔. 𝑚2 
Bearing  Roller bearing 
32/64 
- 
Freewheel gear One way 
freewheel gear 
0.2187
× 10−3𝑘𝑔. 𝑚2 
 








= 𝑇𝑚 − 𝑇𝑙 − 𝑇𝑒     (6) 
Dimana 𝐼 adalah total inersia yang merupakan gabungan inersia pulli, katrol dan poros 
generator, a adalah akselerasi, 𝑇𝑚 adalah torka mekanik yang berasal dari massa yang diturunkan, 
besar torka mekanik dapat dicari dengan  
𝑇𝑚 = 𝑚. 𝑔. 𝑟       (7) 
dimana  
• 𝑟 adalah jari-jari katrol dan 𝑚 adalah massa beban yang diturunkan, 
• 𝑇𝑙 adalah torka losses yang berasal dari bearing dan flywheel pada poros gerak rotor generator. 
• 𝑇𝑒 adalah torka elektrik yang berasal dari arus yang mengalir pada terminal output generator. 
Parameter seperti inersia dan torka elektrik merupakan variabel yang terikat pada geometri 
(inersia) dan besar beban yang disuplai oleh generator serta putaran generator (torka elektrik). 
Parameter inersia akan selalu konstan dalam percobaan.  
Torka elektrik merupakan besaran yang terkait dengan arus yang dipengaruhi kecepatan 
putaran rotor generator sehingga nilainya dinamis, sementara itu kecepatan putaran rotor juga 
dipengaruhi oleh torka mekanik yang nilainya tergantung besar massa yang diturunkan. Dalam 
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penelitian ini apabila yang ingin dilihat karakterisiknya adalah loses mekanik maka torka elektrik 
dapat dihilangkan dengan cara menguji generator dalam kondisi open circuit atau dengan memutus 
arus eksitasi ke alternator 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan persamaan (6) Rugi-rugi torka mekanik dapat diketahui dengan melakukan 
percobaan tanpa membebani generator.  
Generator dihubungkan dengan pully yang diberi beban jatuh sebesar 150 gr yang dijatuhkan 
dari ketinggian 15 m. Adapun data kecepatan sudut pully terhadap waktu dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 
 
Gambar 2. Perubahan kecepatan pulley dengan beban jaruh 150 gr tanpa terkopel dengan generator 
 
Data diatas menunjukkan kecepatan sudut putaran pully terhadap waktu dan dari hasil 
pengukuran tersebut didapatkan nilai percepatan sudut pully adalah sebesar 3. 02 𝑟𝑎𝑑/𝑠2.  
Percobaan selanjutnya adalah dengan memasang generator dan pully nya pada sistem katrol 
kemudian beban yang diturunkan divariasikan. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini: 
 
 
Gambar 3. Perubahan kecepatan pulley dengan 
beban jaruh 150 gr dengan kondisi generator tak 
berbeban 
 
Gambar 5. Perubahan kecepatan pulley dengan 
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Gambar 4. Perubahan kecepatan pulley dengan 




Gambar 6. Perubahan kecepatan pulley dengan 
beban jaruh 258 gr dengan kondisi generator tak 
berbeban 
 
Analisa rugi-rugi torka  
Pada kondisi pengujian tanpa menggunakan pully, dan dari data akselerasi yang diperoleh 
serta inersia dan torka mekanik maka dari persamaan (6) didapatkan bahwa terdapat rugi-rugi torka 
mekanik akan berasal dari bearing generator.  
Kemudian untuk pengujian dengan menggunakan pully dan beban yang divariasikan, rugi-
rugi mekanik telah dikalkulasi dan hasilnya dapat diperoleh pada tabel di bawah ini: 
 



















150 0.051818 3.023 0.202 0.051207 
Dengan 
Katrol 
150 0.051818 1.9625 0.4604 0.050914 
186 0.064254 2.01857 0.4604 0.063324 
222 0.07669 2.75064 0.4604 0.075424 
258 0.089126 25.39 0.4604 0.077437 
 
Dari tabel tersebut terlihat apabila dibandingkan antara pengujian dengan memasang katrol 
kontrol dan tidak memasang katrol kontrol terdapat redaman torka yang berasal dari bearing dan 
katrol. Meskipun demikian dari hasil pengamatan pada implementasi katrol terlihat bahwa semakin 
besar torka mekanik yang diberikan maka kecepatan sudut rotor generator akan semakin besar. Disisi 
lain dari hasil perhitungan  rugi-rugi torka mekanik ternyata kenaikan nilai rugi torka tidak linear. 
Selain itu semakin besar beban yang digunakan atau semakin besar torka mekanik yang diberikan 
pada pully maka losses torka mekanik yang didapatkan menjadi semakin besar. 
Pada pengunaan beban dengan berat 255 gr terjadi peningkatan akselerasi yang sangat besar 
dibandingkan penggunaan massa sebelumnya yang lebih ringan. Namun dari hasil perhitungan tetap 
saja losses mekanik lebih tinggi dari penggunaan massa yang lebih ringan. 
Rugi-rugi mekanik dari sistem penyimpanan baterai gravitasi merupakan faktor utama yang 
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penyimpanan energi gravitasi adalah agar metode ini dapat bersaing dengan penyimpanan energi 
komersial lainnya dari segi efisiensi, biaya operasional dan biaya investasi. Oleh karena itu rugi-rugi 
ini harus diminimalkan  
Dalam perencanaan penyimpanan energi gravitasi, pemilihan besar beban jatuh tergantung 
dari mekanisme kerja sistem yang diusulkan. Pada desain penyimpanan energi gravitasi oleh Morstyn 
[14] terlihat bahwa massa jatuh tidak dibatasi dan sizing dari sistem tersebut tergantung dari berat 
massa dan ketinggian massa tersebut saat diturunkan. Namun untuk membuat sistem sensistif 
terhadap perubahan permintaan output maka kontrol gearbox harus diimplementasikan dengan 
konsekuensi adanya rugi-rugi tambahan tergantung seberapa kompleks mekanisme gearboxnya. 
Selain itu implementasi model massa tersebut juga akan berdampak pada rugi-rugi dan cepat proses 
pengisian atau penaikan beban, sebab massa yang besar akan membutuhkan batas minimum energi 
yang besar untuk merubah ketinggian massa tersebut. 
  
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Paper ini telah membahas tentang rugi-rugi mekanik dari proses pelepasan energi suatu sistem 
penyimpanan energi gravitasi. Paper ini juga membahas mengenai pertimbangan teknis terkait 
mekanisme kerja baterai yang diusulkan dengan objektif meminimalkan rugi-rugi mekanis dan 
memaksimalkan responsibilitas dan kapasitas dari sistem. Berbagai pertimbangan teoritis dan praktis 
tentang rugi-rugi mekanik dari komponen bergerak telah ambil dalam mendesain gambaran umum 
dari sistem yang diusulkan. Untuk menyelidiki loses mekanik sistem dilakukan pengujian langsung 
menggunakan beban yang divariasikan besarnya. Dan hasil pengujian menunjukkan kesesuaian 
dengan teori atau hipotesis sebelumnya yakni model Harris, bahwa nilai loses mekanik dari suatu 
sistem yang berputar berbanding lurus dengan massa ekivalen pada sistem tersebut semakin besar 
massanya semakin besar pula losses yang terjadi. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam 
menentukan beban minimum yang akan diangkat atau dilepaskan nantinya, berapa banyak beban 
minimum yang dapat diparalelkan agar loses dapat diminimalkan untuk menampung besar energi 
tertentu. Dalam mekanisme yang diusulkan, beban minimum menentukan sensitifitas sistem terhadap 
input pengisian energi. Sistem baterai gravitasi yang diusulkan ini memerlukan penelitian lebih lanjut 
agar dapat dikomersialkan terutama penelitian mengenai teknik kontrol beserta efisiensi dan 
responsibilitasnya, kajian ekonomis dan lainnya. Dan adapun hasil dari penelitian ini merupakan 
langkah awal yang memberikan informasi dalam mempertimbangkan parameter dan kriteria-kriteria 
lainnya yang akan diambil dalam proses penyempurnaan sistem penyimpanan baterai gravitasi yang 
diharapkan mampu bersaing dengan penyimpanan energi komersial yang telah eksis di pasaran. 
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